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■ 案　内　図 ■ S=1/3000

■ ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事 ■

周辺地区又は自動車ふくそう地区宅地造成工事規制区域、その他

３時間／２時間、＋4.0ｍ(高さ＞10ｍ)

準防火地域

第３種高度地区

６０％　／　１５０％

第１種中高層住居専用地域

西側道路:法第42条2項道路東・北側道路:法第42条1項1号道路

０４５（９４２）２４４４電　話横浜市戸塚汲沢町１０６０（住居表示）工事場所
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指定建蔽/容積率

用途地域

道　　路
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■都市計画概要

■建物概要[本棟(ホーム棟)]
敷地面積

構造/階数

建築面積

建築面積

３,６１３.１７㎡

鉄筋コンクリート造　／　地上３階建て

１,２２４.５６㎡

２,２０７.８６㎡

建物高さ １８.０００ｍ

■工事内容
１．屋上防水改修工事

１）既存防水層を全て撤去し、既存ドレインに向かい流れるよう、無収縮モルタル等で防水下地の正整を行う。

２）改質アスファルト常温工法及びウレタン塗膜防水密着工法にて、新規防水を施す。

２．外壁改修工事

１）外部建具廻りのシーリングは、全て打替えとする。

２）外壁シール目地については、全て打替えとする。

クラック(目視少量)については、エポキシ樹脂ピンニング工法により補修する。

塗装塗膜膨らみ部は、切開し、下地調整の上、吹付タイルとする。

３）外部仕上げ(吹付タイル)については、下記補修部も含め、下地調整の上、全て塗替えを行う。

４）既存スチール手摺撤去の上、アルミ横格子 二段笠木タイプ(木目調)新設とする。

５）外壁部 全ての開口部のパッキンを全て撤去新設し、気密性を確保する。

６）ベンドキャップをステンレス製 深型(防虫網付)に取り替える。

外部アルミ製建具･ステンレス製建具面は、全てクリーニングを行う。

３．個室化改修工事

１）３階既存個室、夫婦室、娯楽室を新規個室に改修する。

４．１階既存浴室及び脱衣室の改築工事

１）１階既存浴室及び脱衣室を全面改修し、新規浴室及び脱衣室として利用する。

５．ＬＰガスから都市ガスへの切り替えに伴い、都市ガス対応の厨房機器の更新工事

１）都市ガス化による厨房機器更新に伴う、建築工事・電気設備工事・機械設備工事を行う。

Ｎ

　工事場所：神奈川県横浜市戸塚区汲沢町１０６０
経過的経費老人ホーム　ベタニヤ・ホーム

■一般事項
1.図面等に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築改修

「建築工事標準詳細図
工事標準仕様書 (建築工事編)、(電気設備工事編)、（機械設備工事編）令和４年版」及び

令和４年版」を適用するものとし、優先順位は次の通りとする。
令和４年版、公共建築設備工事標準図(電気設備・機械設備工事編)

（1)質問回答書 、(2)現場説明書 、(3)特記仕様書 、(4)設計図面 、(5)標準仕様書
2.天井材の張替え部分は全て下地共撤去後、軽鉄天井下地の新設（ホールインアンカー共）
及び、仕上材の新設をおこなう。

3.既存建具、間仕切り壁等の撤去に伴う周辺各部の仕上げ材撤去範囲については、特記なき
限り周囲100ｍｍ程度とし 、カッター等で見切った後、仕上げ材の撤去をおこなう。

4.床材の張替え部分は全て下地ケレン清掃をおこなう。
また、塗装部分は全て下地調整を行うものとし、穴埋め･パテ飼い･サンダー掛け等とする。

5.金属製建具・木製建具・調理機器・家具備品等は製作に先立ち承諾図を提出し、承諾を
得た後に製作する。

6.アンカーの穿孔は、ダイヤモンドコアドリルにておこなう。

以下の通りとする。
7.犬走り（建物・構造体を除く）等の外構に用いる範囲のコンクリート強度、鉄筋の種類は

8.外壁改修範囲の塗膜保証は５年とする。
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10.施工に当たっては事前に施設長・職員・監督員と協議の上、工程表を作成し承諾を
受けるものとする。

9.躯体はつり及びｱﾝｶｰ打ち作業等の際には､電気設備埋設配管等に注意して施工すること。

11.別途発注の各工事業者とは着工に当たって、十分に打合せを行い、工事区分の確認を
おこなう。

において遅延なく行うこと。
12.施工に先立ち、必要な関係諸官庁（消防署等）との打合せ協議及び届出を施工者の責任

13.本工事の施工にあたり、事前に既存を調査し、設計内容を充分に理解して施工すること。

14.施工上の理由により､本設計図と相違がある場合は工事監理者の指示に従い施工すること。

施工のこと。
変更内容の決定に当たっては、関係者と綿密な打合せを行うこと。
の指示に従い

・コンクリート：設計基準強度18N/mm 、鉄筋：SD295A

15.現場の納まり、又は取り合いその他の関係により軽微な変更を行う場合は、工事監理者

16.工事完了後、揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の室内濃度測定を実施すること。

マニュアル」
測定方法等については、横浜市建築局の「揮発性有機化合物（ＶＯＣ）等の濃度測定

に準拠すること。

17.仮設計画（仮設計画図を併せて参照の事）
1）工事場所は石こうボード厚12.5（LGS下地）にて仮囲い（扉付き）をおこなう。
2）火気使用時（アーク溶接等）には、床・壁共防炎シートの養生を行い消火器を設置

すること。
3）材料の搬出入に利用する廊下・階段はベニヤ養生、シート床養生をおこなうこと。
4）外部養生においてはクレーン等進路並びに作業所には鉄板養生をおこなうこと。
5）工事場所の足場外周は防音パネル張りまたは、養生シート張りとする。
6）外部足場は各設備工事でも使用するため、工事工程等を充分に打合せること。
7）植栽等で養生を必要とするものにはシート養生をおこなうこと。
8）再利用品の一時保管場所は、仮設計画図による。

1：3000 Ａ－01工事概要・案内図

外部スチール製建具については、下地調整の上、シリコン樹脂塗装２回塗を行う。

２）上記に伴う、電気設備工事・機械設備工事・防災工事を行う。

２）上記に伴う、電気設備工事・機械設備工事・防災工事を行う。
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本棟(ホーム棟)
※工事対象棟

配置図 S=1/300
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：改修工事対象室を示す。

※浴室を浴室に、脱衣室を脱衣室に改修する。

(鍵付き:※ＭＫ対応)
既存建具撤去新設
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2階平面図 S=1/200
：改修工事対象室を示す。

また、上記に伴う取り合い改修工事を行う。

都市ガス対応の厨房機器に更新する。
※LPガスから都市ガスの切替工事に伴い、
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：改修工事対象室を示す。

※既存個室・夫婦室・娯楽室を
全て新設個室に全面改修する。

縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房 ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

Ｔ.Iino 181K081-2203

入札用　2022.12.26

1：200 ３階平面図 Ａ－05



縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺縮 尺設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号設計番号担 当担 当担 当担 当担 当担 当担 当 図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号図 面 番 号

Ｔ.IinoＴ.IinoＴ.IinoＴ.IinoＴ.IinoＴ.IinoＴ.Iino大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATET.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房飯 野 建 築 工 房

181K081-2203181K081-2203181K081-2203181K081-2203181K081-2203181K081-2203181K081-2203
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■防水改修概要■■防水改修概要■■防水改修概要■■防水改修概要■■防水改修概要■■防水改修概要■■防水改修概要■

【勾配屋根部】【勾配屋根部】【勾配屋根部】【勾配屋根部】【勾配屋根部】【勾配屋根部】【勾配屋根部】

・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。・既存勾配屋根は、アスファルト露出防水の上にシート防水(被せ工法)にて改修を行っている。

　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。　今回工事にて、既存アスファルト露出防水＋シート防水を平場及び立上り部(押え金物含む)の全面撤去を行う。

・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存勾配屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう

　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。

　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。　立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること、又は立上り天端にはアルミ笠木を撤去・新設とする。

・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)

【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】【塔屋屋根部】

・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。・塔屋屋根部は、既存アスファルト防水＋ウレタン塗膜防水(被せ工法)を平場及び立上り部(押え金物共)の全面撤去を行う。

・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう・既存塔屋屋根部の既存防水全面撤去後、全面無収縮モルタルにて、各ドレインに向け不陸が生じないよう

　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。　勾配を整形するものとする。

・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。・塔屋屋根部の立上り端部はアルミ押え金物にて固定すること。

・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。・パラペットのアゴの天端・側面共、下地調整の上ウレタン塗膜防水とする。

・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)・既存ドレインは撤去・新設とする。(鋳鉄製)

【その他】【その他】【その他】【その他】【その他】【その他】【その他】

・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。・シーリングは、外壁サッシ周囲部、外壁目地をポリウレタン系シーリングにて打替えとする。

・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。・上記以外の外部シーリングは、すべて変成シリコン系シーリングにて打替えとする。

・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・ELVシャフト屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。

・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。・渡り廊下屋根については、下地調整の上シリコン塗装を施すこと。

※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。※図中屋根全面を改修範囲とする。

※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。※　　　　　アルミ笠木撤去・新設範囲とする。

勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修

陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修

塔屋防水改修塔屋防水改修塔屋防水改修塔屋防水改修塔屋防水改修塔屋防水改修塔屋防水改修
(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)(ウレタン塗膜防水)

陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修

勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修

勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修

陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修陸屋根防水改修

勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修勾配屋根防水改修

ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根ガルバリウム折板屋根
下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装

ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根ELVシャフト屋根

渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根渡り廊下屋根
ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根ガルバリウム瓦棒屋根
下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装下地調整の上シリコン塗装

フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設

フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設フレクサラム撤去・新設

1mmくらい1mmくらい1mmくらい1mmくらい1mmくらい1mmくらい1mmくらい
あけて下さいあけて下さいあけて下さいあけて下さいあけて下さいあけて下さいあけて下さい

屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200屋根伏図(防水改修仕様書) S=1/200

Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06Ａ－06屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]屋根伏図[防水改修仕様書]

・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・勾配屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)

・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)・塔屋屋根部は、改質アスファルト常温工法を新設とする。(立上り共)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)
(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)

(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)(防水・ドレイン改修)
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南側立面図　S=1:200

東側立面図　S=1:200

※１：外部建具廻りのシーリング（ＰＵ-２）は、全て打替えとする。

※２：外部打ち継ぎ等のシーリング（ＰＵ-２）は、全て打替えとする。

※３：塗装塗膜膨らみ部は、切開し、下地調整の上、吹付タイルとする。

※４：外部仕上げについては、上記補修部も含め、下地調整の上、全て塗替えを行う。(高圧洗浄共)

クラック(目視少量)については、エポキシ樹脂ピンニング工法により補修する。

・外部アルミ製建具･ステンレス製建具面は、全てクリーニングを行う。

・外壁：微弾性ｻｰﾌｪｰｻｰ＋超低汚染ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料(エスケー化研㈱：水性ｿﾌﾄｻｰﾌSG＋水性ｾﾗﾀｲﾄSi同等品)

・軒裏・段裏：反応硬化形低ＶＯＣ塗料(エスケー化研㈱：水性エコファイン同等品)

新設手摺は、アルミ横格子 二段笠木タイプ(木目調)とする。

※５：　　　　　　既存スチール手摺撤去新設範囲を示す。

※６：ベンドキャップをステンレス製 深型(防虫網付)に取り替える。

・外部スチール製建具については、下地調整の上、シリコン樹脂塗装２回塗を行う。

【特記事項】

縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房 ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

Ｔ.Iino 181K081-2203

入札用　2022.12.26

立面図(１)[外壁改修仕様書]1：200 Ａ－07
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西側立面図　S=1:200

北側立面図　S=1:200

※１：外部建具廻りのシーリング（ＰＵ-２）は、全て打替えとする。

※２：外部打ち継ぎ等のシーリング（ＰＵ-２）は、全て打替えとする。

※３：塗装塗膜膨らみ部は、切開し、下地調整の上、吹付タイルとする。

※４：外部仕上げについては、上記補修部も含め、下地調整の上、全て塗替えを行う。(高圧洗浄共)

クラック(目視少量)については、エポキシ樹脂ピンニング工法により補修する。

・外部アルミ製建具･ステンレス製建具面は、全てクリーニングを行う。

・外壁：微弾性ｻｰﾌｪｰｻｰ＋超低汚染ｱｸﾘﾙｼﾘｺﾝ樹脂塗料(エスケー化研㈱：水性ｿﾌﾄｻｰﾌSG＋水性ｾﾗﾀｲﾄSi同等品)

・軒裏・段裏：反応硬化形低ＶＯＣ塗料(エスケー化研㈱：水性エコファイン同等品)

新設手摺は、アルミ横格子 二段笠木タイプ(木目調)とする。

※５：　　　　　　既存スチール手摺撤去新設範囲を示す。

※６：ベンドキャップをステンレス製 深型(防虫網付)に取り替える。

・外部スチール製建具については、下地調整の上、シリコン樹脂塗装２回塗を行う。

【特記事項】

縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房 ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

Ｔ.Iino 181K081-2203

入札用　2022.12.26

1：2001：200 立面図(２)[外壁改修仕様書] Ａ－08
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断面図(1)　S=1:200 断面図(2)　S=1:200

断面図(3)　S=1:200 断面図(4)　S=1:200

：改修工事対象室を示す。

縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房 ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

Ｔ.Iino 181K081-2203

入札用　2022.12.26

1：200
 断 面 図 Ａ－09



LGS下地

２.使用建材はすべてＦ☆☆☆☆とする。

縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

Ｔ.Iino NON.SCALE大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房

室　名階 床 巾　　木 壁 天　　井 廻縁 天井高 備　　考

塩ビ製

塩ビ製

５.建築使用建材にアスベスト及びアスベストを含む材料は使用しない

４.天井裏等の使用建材は全てＦ☆☆☆☆とする

 （下地・接着剤含む）

３.内装仕上材及び造作家具の使用建材は全てＦ☆☆☆とする。

不燃:NM-8613､NM-8619(同等品)

【特記事項】【防火材料】
１.法37条に適合する指定建築材料を使用する・石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(PB) t=9.5､12.5､15

６.耐火壁･遮音壁については、天井裏スラブ面まで達するものとする。

・化粧石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5 不燃:NM-1864(同等品)

不燃:NM-8615(同等品)・強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ(PB) t=12.5､15 ・ＥＰ塗装

・ｷｯﾁﾝﾊﾟﾈﾙ t=3.0 不燃:NM-2183(同等品)

FP060NP-0199(同等品)・耐火壁(1H耐火):

硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5(両面)

・遮音壁(TLD-56): SOI-0112､FP060NP-0198(同等品)

硬質石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5＋強化石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=21(両面)

７.

８.

９.

10.

・ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板(t=5以上) 不燃:NM-8576(同等品)

準不燃:QM-9446(同等品)

不燃:NM-1096(同等品)・ビニルクロス

・ビニルクロス

・岩綿吸音板(RW) t=9､12 不燃:NM-8599(同等品)

・ｼｰｼﾞﾝｳ石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5 不燃:NM-9639(同等品)

不燃:NM-8585(同等品)

グラスウール t=50 32kg/ｍ3充填

浴　室

脱衣室

入札用　2022.12.26

Ａ－10

ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

改修前内部仕上表

50角磁器質タイル貼 50角磁器質タイル貼

H=550

60×225陶器質タイル貼 バスリブ

2,225

2,150

～

ステンレス手摺φ32･34 HL、化粧鏡

長尺塩ビシート貼
フレキシブルボード ＶＰ塗装

2,250

塩ビ製

化粧石膏ボード t=9.5(不燃)モルタル金ゴテ表し t=30

既存下地調整
2,600厨　房

個　室

２
階

塩ビ製

長尺塩ビシート貼
フレキシブルボード ＶＰ塗装

2,250脱衣室便所
腰掛大便器、手摺、紙巻器

１
階

洗面カウンター、手摺、脱衣棚、化粧鏡

畳敷、一部長尺塩ビシート貼 畳寄せ

一部ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

モルタル金ゴテ　ＡＥＰ塗装

H=60

ＡＥＰ塗装 目地分

モルタル金ゴテ　ＡＥＰ塗装

H=60

ＡＥＰ塗装 目地分

モルタル金ゴテの上、ビニルクロス貼
2,330

一部2,470
木製

腰掛大便器、手摺、紙巻器

流し台、吊戸棚、手摺、付長押

Ｆ☆☆☆☆接着材

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆接着材 Ｆ☆☆☆☆ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

ビニルクロス貼(不燃)
ビニル巾木 H=100

Ｆ☆☆☆☆

浴　室

脱衣室

室　名階

改修後内部仕上表

アルミバスリブ(木目柄)

アルミ製 2,300

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆接着材 Ｆ☆☆☆☆ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆ Ｆ☆☆☆☆接着剤

厨　房

個　室

２
階

１
階

(LGS50､65型･ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地)

ケイカル板 t=5 ＡＥＰ塗装

(LGS下地)

(LGS下地)

塗料

2,400

塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆接着材 Ｆ☆☆☆☆ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

ビニルクロス貼(不燃)
ビニル巾木 H=100

Ｆ☆☆☆☆

(LGS50､65型･ﾓﾙﾀﾙ金ｺﾞﾃ下地)

ケイカル板 t=5 ＡＥＰ塗装

(LGS下地)

塗料

2,400脱衣室内便所
Ｌ型手摺、跳ね上げ手摺、二連紙巻き、壁掛式大便器、吊戸棚

竪手摺

脱衣棚、洗面カウンター、洗面器手摺、大型鏡、樹脂グレーチング

ステンレス手摺φ32･34 HL、隔て板:御影石 t40×H1200

洗面器台:人大 ｔ28、甲板：ステンレス巻 t=20 HL

ビニル巾木 H=60発泡層付長尺塩ビシート貼 t=2.5

発泡層付長尺塩ビシート貼 t=2.5

発泡層付長尺塩ビシート貼 t=2.5

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+9.5(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 24kg品充填)下地

(LGS65型下地)

ビニルクロス貼

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5下地

(LGS下地)

Ｆ☆☆☆☆

2,400

ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

流し台 L=1050、土戸棚 L=1650×H=700、ﾊﾝｶﾞｰ長押 L=1800(既製品)

個室内便所 2,300塩ビ製

Ｆ☆☆☆☆接着材 Ｆ☆☆☆☆ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

ビニル巾木 H=60発泡層付長尺塩ビシート貼 t=2.5
石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=12.5+9.5(ｸﾞﾗｽｳｰﾙ t=50 24kg品充填)下地

(LGS65型下地)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5下地

(LGS下地)

Ｆ☆☆☆☆ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ･接着剤

３
階 ビニルクロス貼(不燃)ビニルクロス貼(不燃)

Ｌ型手摺、跳ね上げ手摺、二連紙巻き、腰掛式大便器、収納棚

ステンレス自立手摺φ32 HL、枕棚、ハンガーパイプ

SUSカーテンレール(W)

備　　考天井高廻縁天　　井壁巾　　木床

ビニル巾木 H=60

ビニルクロス貼、一部メラミン化粧板 t=3

化粧ケイカル版 t=5目透かし張(塗装済品)

(LGS下地)

石膏ﾎﾞｰﾄﾞ t=9.5捨て張り
2,480

更新厨房機器

接着剤

化粧鏡

娯楽室

夫婦室

長尺塩ビシート貼 t=2.0

３
階

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60 モルタル金ゴテの上、ビニルクロス貼 フレキシブルボード t=5 ＶＰ

木製 2,470
個室内便所

夫婦室内便所

畳敷、一部長尺塩ビシート貼 畳寄せ

一部ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

モルタル金ゴテの上、ビニルクロス貼
2,330

一部2,470
木製

流し台、吊戸棚、手摺、付長押

モルタル金ゴテの上、ビニルクロス貼

木製

フローリング張 木製巾木 H=100 化粧石膏ボード(木目柄)

一部フレキシブルボード t=5 ＶＰ

化粧石膏ボード(木目柄)

化粧石膏ボード(木目柄)

一部フレキシブルボード t=5 ＶＰ

一部ビニルクロス貼 2,570畳敷、一部長尺塩ビシート貼

改修前・改修後内部仕上表

エポキシ樹脂塗床

一般床･浴槽内：十和田石貼

(モルタル金ゴテ下地)

一般部：御影石貼(本磨き)

浴槽内：十和田石貼

セラール貼 t=3(ＯＮタイル工法)

181K081-2203

塗床(下地調整共)
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1：50181K081-2203

ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事
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2,700 4,450

5,400 5,400

2,700 950

950 1,600 150

150

1,600 950 120 3,500

X7 X8 X9

Y5

Y3

X7 X8 X9

床の間

手すり

踏込

ＲＤ

ファンコイルボックス

吹出口:スイッチボックス

踏込

踏込

押入 押入

個室 娯楽室(10帖)

洋服入
物入

洋服入

押入ＷＣ ＷＣ

夫婦室

入札用　2022.12.26

Ａ－11

：解体範囲を示す。

レベル３の撤去処分を法令規定により適正に処理すること。

※アスベスト含有材(長尺塩ビシート､ソフト巾木､Ｐタイル､塗床材､フレキシブルボード､ビニルクロス)

コンクリートブロック壁撤去 鉄筋コンクリート壁撤去

木製建具撤去(枠共)木製建具撤去(枠共)木製建具撤去(枠共)

アルミサッシ
(カバー工法にて改修)

既存のまま既存のまま

改修前個室エリア平面詳細図(撤去平面図)

改修前個室エリア平面詳細図(撤去平面図)　1:50
※特記なき限り、改修範囲の建具・住設等については、全て撤去・処分とする

※特記なき限り、改修範囲の床・巾木・壁・天井の仕上げは撤去とする。(下地共)

※特記無くとも、新設仕上げに必要な補修及び下地調整を行うこと。

※ＲＣ壁解体に先立ち、カッター入れを行うこと。

【特記事項】

※改修範囲の既存アルミサッシ(ガラス共)は、全てクリーニングを行うこと。
既存木製枠については、下地調整の上、ＳＯＰ塗替えとする。
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事
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675

75 750

流
し

台
 
L
=
1
0
5
0

70865

1,050

970 680

1,650

2連紙巻器
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流
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1
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5
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W480×D520×H1160程度
冷蔵庫(別途):

1,685

1,00570

1,015

86580

75 785

上部吊戸棚:

Ｌ型手摺

2連片引き戸
上部吊戸棚:

流
し

台
 
L
=
1
0
5
0

680

W480×D520×H1160程度
冷蔵庫(別途):

1,00570

1,015

86580

75 785

2連片引き戸
上部吊戸棚:

1,685

1
,
2
5
0

5
5
0

750 750 675675

2,700

5,400 5,400

2,700

950 1,600 150

150

1,600 950 3,500

X7 X8 X9

改修後居室廻り平面詳細図　1:50

1,070

2,7002,700

830

40 401,555 70 1,795

木製建具新設
躯体一部解体の上､

手すり

木製建具新設
躯体一部解体の上､

木製建具撤去新設

2連紙巻器

Ｌ型手摺

踏込 踏込 踏込

床見切:SUS W40 床見切:SUS W40 床見切:SUS W40

5
,
5
0
0

[±0][±0][±0]

140

ﾘｸｼﾙ:ｾｸｼｮﾅﾙｷｯﾁﾝ ｴｸｼｨGP2ｼﾘｰｽﾞ

ローチェスト
(W1000×D400想定)

ローチェスト
(W1000×D400想定)

ローチェスト
(W1000×D400想定)

腰掛式大便器(TOTO):CES9415

※小窓付き※小窓付き※小窓付き

※お持込み※お持込み※お持込み

上部枕棚
W440

[±0]

ＣＬ
[±0]

W440
上部枕棚 ＣＬ

[±0]
W440
上部枕棚 ＣＬ

HP φ38HP φ38

便所
[±0]

便所
[±0]

便所
[±0]

φ32 H=800
ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺

W1050+600×D367×H700

115

2連片引き戸

床頭台

※お持込み

介護ベッド
(W1200×L2100想定)

※お持込み

(450角想定)
床頭台

※お持込み

介護ベッド
(W1200×L2100想定)

※お持込み

(450角想定)
140 140 140

(6.0帖)
9.99㎡

[±0]
(6.0帖)
9.99㎡

[±0]

個室←夫婦部屋改修

(6.0帖)
9.99㎡

[±0]

増床個室個室(共通)

床頭台

介護ベッド
(W1200×L2100想定)

※お持込み

※お持込み
(450角想定)

既存アルミサッシ
カバー工法による改修

ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺
φ32 H=800

ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺
φ32 H=800

W1050+600×D367×H700 W1050+600×D367×H700

改修後個室エリア平面詳細図

ＰＳＰＳ ＰＳ

※個室出入口:廊下側 シリンダー、内側 サムターン

・各個室 個別キー(マスターキー対応)

手摺
跳上げ

HP φ38

W170×D150×H800(露出)
ｳｫｰﾙ収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(TOTO):UGW102S

手摺
跳上げ

手摺
跳上げ

ｼｬｰﾌﾟ(128L):SJ-H13E-S

2連紙巻器

75

Ｌ型手摺

2連片引き戸

踏込

床見切:SUS W40

[±0]

[±0]
W440
上部枕棚 ＣＬ

便所
[±0]

床頭台

※お持込み

介護ベッド
(W1200×L2100想定)

※お持込み

(450角想定)

ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺
φ32 H=800

ＰＳ

手摺
跳上げ

流
し

台
 
L
=
1
0
5
0

785

ローチェスト
(W1000×D400想定)

※お持込み

(6.0帖)
9.99㎡

[±0]

増床個室

80 865

1,015

70 1,005 680

1,685

675750

上部吊戸棚:
W1050+600×D367×H700

木製建具新設
躯体一部解体の上､

※小窓付き

W480×D520×H1160程度
冷蔵庫(別途):

入札用　2022.12.26

Ａ－12

Ｃ

Ｂ

Ａ

展開方向Ｄ

Ａ-Ｄ

Ｃ-Ｂ
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1

WD
1

WD
1

WD
1

WD
2

WD
2

WD
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WD WD WD WD
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改修後個室エリア展開図(１)
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Ｄ Ｄ'

Ａ' ＣＢ

ﾊﾝｶﾞｰﾊﾟｲﾌﾟ

枕棚

壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

天井:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼吊戸棚:W1050+600×H700

冷蔵庫
(別途)

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

床:発泡層付長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 t=2.5

流し台 L=1050

(有効800)

(有効750)

ﾒﾗﾐﾝ化粧板

ｱﾙﾐ見切縁

8
0
0

5
0

7
0
0

7
5
0

OPEN

ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ
既存ｱﾙﾐｻｯｼ残置:

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W)

LGS50型＋PB t=12.5の上
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺 φ32

ｽﾃﾝﾚｽ自立手摺 φ32

撤去新設
木製建具

個室便所

2
,
3
0
0

C
H
=

1,445 1,250

2
,
0
0
0

1,445

Ａ－Ｄ Ｂ Ｃ－Ｂ

(有効800)

床:発泡層付
長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 t=2.5

天井:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

ｳｫｼｭﾚｯﾄ釦

2連紙巻器

腰掛式大便器

収納棚
ﾎﾟﾘ合板ﾌﾗｯｼｭ t=15
※可動棚 t=15(2枚)、ﾀﾞﾎﾞﾚｰﾙ

310

2
,
0
0
0

洗浄釦

Ｌ型手摺

跳ね上げ手摺

C
H
=

SOP塗装
四方枠撤去新設

外壁面:発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=35

1
,
1
0
0

8
0
0

W170×D150×H800
ｳｫｰﾙ収納ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ(露出)

1
,
9
0
0

ﾊﾝｶﾞｰ長押 L=1800
(既製品)

1
,
9
0
0

ﾊﾝｶﾞｰ長押 L=1800
(既製品)

入札用　2022.12.26

Ａ－13
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改修後個室エリア展開図(２)
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ﾋﾞﾆﾙ巾木 H=60

床:発泡層付長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ貼 t=2.5

壁:ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼

Ｃ

2,700

SUSｶｰﾃﾝﾚｰﾙ(W)

ｱﾙﾐｻｯｼ新設:
(ｶﾊﾞｰ工法)

LGS50型＋PB t=12.5の上
ﾋﾞﾆﾙｸﾛｽ貼
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5,500

Ｄ

方立:集成材 t=30 SOP塗装

外壁面:発泡ｳﾚﾀﾝ吹付 t=35

入札用　2022.12.26

Ａ－14
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改修前浴室エリア平面詳細図(撤去平面図)
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レベル３の撤去処分を法令規定により適正に処理すること。

※アスベスト含有材(長尺塩ビシート､ソフト巾木､Ｐタイル､塗床材､フレキシブルボード､ビニルクロス)

※特記なき限り、改修範囲の建具・住設等については、全て撤去・処分とする

※特記なき限り、改修範囲の床・巾木・壁・天井の仕上げは撤去とする。(下地共)

※特記無くとも、新設仕上げに必要な補修及び下地調整を行うこと。

※ＲＣ壁解体に先立ち、カッター入れを行うこと。

【特記事項】

※改修範囲の既存アルミサッシ(ガラス共)は、全てクリーニングを行うこと。
既存木製枠については、下地調整の上、ＳＯＰ塗替えとする。

改修前 浴室ｴﾘｱ平面詳細図(撤去平面図)　1:50

：解体範囲を示す。

木製建具撤去(枠共)
※鍵付き(ＭＫ対応)に改修

鉄筋コンクリート壁残置

鉄筋コンクリート壁撤去

鉄筋コンクリート壁残置

浴室床:土間ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去
(浴槽部分共)

コンクリートブロック壁撤去

排水溝ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ撤去

既存のまま既存のまま

木製建具撤去(枠共)

浴　室

Ａ－15

WD
6
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

改修後浴室エリア平面詳細図
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Ｂ

Ａ

展開方向Ｄ

改修後 浴室ｴﾘｱ平面詳細図　1:50
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入札用　2022.12.26
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縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

改修後浴室エリア展開図(１) Ａ－17

入札用　2022.12.26
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

改修後浴室エリア展開図(２) Ａ－18

入札用　2022.12.26
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

181K081-2203

入札用　2022.12.26

Ａ－19改修前 厨房エリア平面詳細図(撤去平面図)

レベル３の撤去処分を法令規定により適正に処理すること。

※アスベスト含有材(長尺塩ビシート､ソフト巾木､Ｐタイル､塗床材､フレキシブルボード､ビニルクロス)

※特記無くとも、新設仕上げに必要な補修及び下地調整を行うこと。

※ＲＣ壁解体に先立ち、カッター入れを行うこと。

改修前 厨房ｴﾘｱ平面詳細図(撤去平面図) 1:50
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：仕上げ等解体・厨房機器撤去範囲を示す。

[撤去]
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[撤去]

下部ガス炊飯器
(LPｶﾞｽ:10.3kw)

[撤去]

[撤去]
[撤去][撤去][撤去]

ドア残置

手洗器残置

下足入
[残置]

器具消毒保管機

H790
[残置]

ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

既存建具･家具については、下地調整の上、ＳＯＰ塗替えとする。
※改修範囲のガラス面は、全てクリーニングを行うこと。

【特記事項】

※特記なき限り、改修・新設部の床仕上げは、下地調整の上施工すること。

※特記なき限り、改修範囲の壁については、ＯＮタイル工法にて仕上げを行うものとする。

※天井については、仕上げ・下地共撤去し、新設とする。
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品　　　　名 形　　　式
W

- <  >

ベンチ4段

ベンチ4段

ワークテーブル

軟水器

キャビネットテーブル

キャビネットテーブル

オーバーシェルフ

電子レンジ

合　　　　計

台

数

寸  法（mm）

給水HD 給湯

配  管  口  径（A）

機器側 設備側
排    水

kW
口径
A

都 市 ガ ス 電　気 (50Hz,kW)

単相100V 単相200V 三相200V ド

ーフ
備        考No.

プレハブ冷蔵庫

シェルフ

シェルフ

冷凍庫

移動テーブル

消毒保管庫

クリーンテーブル

食器洗浄機

ソイルドテーブル

スチコン架台

スチームコンベクションオーブン

ガス炊飯器

炊飯台車付ワークテーブル

ガステーブル

※欠番

二槽シンク

器具消毒保管機

戸棚

※欠番

※欠番

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

定格内容積：1042L

オーバーシェルフD300付

高さ寸法変更(H=850)

炊飯能力：10.0L(5升炊き)/内釜フッ素仕様

必要給湯温度：約60℃以上(10号以上)

カゴ10ヶ付

要

要

要

(1.025)

2.2

10.1

7.3

4.6

0.65

0.1

1.26

61.0

11.0

50×240×2

φ26 50

25 50

25

φ13

15×2 15×2

GV15×2

15 15

GV15

2100 1800 (2460)

910 610 1630

1820 610 1630

1200 800 1910

1200 550 1810

1200 750 850

570 550 1850

1500 750 865

1200 750 *850

750 750 850

569 485 447

900 770 750

900 750 700

150 123 495

1500 750 865

1500 750 865

1500 500 750

510 360 306

1300 720 850

640 655 1432

650 720 850

900 550 1900

500 500 850

φ38.5×2 耐熱50×2

40 50

25 50

φ38 耐熱50

40×2 50×2

25.8751.3672

：既存厨房機器再利用部分を示す。

※新設厨房機器は、ホシザキ湘南株式会社同等品とする。

2

3

4

9

11

1

26

10

12

13

14

15

25

24

19

20

22

23

21

ESU243664V4

ESU247264V4

RGT-1275D

RR-550CF

MIC-6SC3-L

HK-55RS

既存品

既存品

既存品/EKS-1610MP

既存品

既存品

NE-711G

JWE-680UB

HSB-10SB3

HF-120A3-1

既存品

既存品

更新厨房機器リストNON.SCALE
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1：50

ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

181K081-2203 改修後 厨房エリア平面詳細図

2,250 2,650

800

受付
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0
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9
0
0

2,100 2,000 800

6
0
0

8
0
0

3
,
4
0
0

3
,
9
0
0

1
,
3
5
0

2
,
0
5
0

1
,
9
5
0

1
,
4
5
0

通路

休憩室
CH=2,400

ﾛｯｶｰ ﾛｯｶｰ

ﾛｯｶｰ

ﾛｯｶｰ

33.08㎡

4,9004,900

X9' X10'X8'

240

室外機

４

３

２

１

26

25
13

14

15

12

11

10

[±0]

[+50]

改修後 厨房ｴﾘｱ平面詳細図 1:50

Ｃ

Ｂ

Ａ

展開方向Ｄ

3
,
0
0
0

7
,
3
0
0

Y9

Y8

Y7

3
0
0

入札用　2022.12.26

通路

休憩室
CH=2,400

[既存のまま]

CH=2,230
[既存のまま]

便所

[既存のまま]

下足入
[残置]

6
0
0

1
,
5
0
0

CH=2,735

給湯器

カウンター残置

ドア残置

手洗いカウンター残置

網戸
[残置]

上部フード

[残置]

下部収納
[残置]

[残置]

食 堂

550

100 女子便所
[既存のまま]

男子便所
[既存のまま]

450 800 450

500 800

戸棚
H1810
[残置]

[残置]

器具消毒保管庫
H1850

棚 H790
[残置]

CH=2,480

厨 房

[±0]

[残置]

二槽ｼﾝｸ

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ
H850

[残置]

ｷｬﾋﾞﾈｯﾄﾃｰﾌﾞﾙ
H850

[残置]

ｸﾞﾘｰｽﾄﾗｯﾌﾟ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ
[残置]

[残置]

手洗器残置

ドア残置

23
24

22

ｵｰﾊﾞｰｼｪﾙﾌ
H750
[残置] 19

Ａ－21

ﾌｰﾄﾞ新設

ﾌ
ｰ
ﾄ
ﾞ
新
設

廊下
[既存のまま]

[既存のまま]
事務室

ﾌｰﾄﾞ新設
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神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房

1：50

ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

181K081-2203 改修後厨房展開図

C
H
=2
,
4
8
0

C
H
=2
,
4
8
0

厨　房

Ｃ

14 ｽﾁｺﾝ架台

軟水器15

25 消毒保管庫

24 ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ

23 食器洗浄機

2
,
0
0
0

5
0

Ｂ

天井:ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ板 t=5 目透かし張り 塗装済品

13

14

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

ｽﾁｺﾝ架台

11 炊飯台車付ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ

ｶﾞｽ炊飯器

12

ビニル巾木　H=60

ｱﾙﾐ出隅見切縁

入札用　2022.12.26

1
0
0

1
,
4
0
0

6
0
0

6
0
0 フード新設フード新設

塗床(下地調整共)

壁:セラール貼 t=3(不燃)
ＯＮタイル工法

既存建具残置
※再塗装

冷凍庫4

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫1

器具消毒保管機
※既存再利用

[新設]

[新設]

ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ
※既存再利用

手洗器
※既存再利用

[新設]

[新設] [新設]

[新設]10 ガステーブル
[新設]

300 3,000 3,900

Ａ

既存ｽﾁｰﾙｻｯｼ残置:

1
,
4
0
0

6
0
0

6
0
0

1
0
0

ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ冷蔵庫1

2
,
0
0
0

ｱﾙﾐ出隅見切縁

[新設]

下地調整の上､ｼﾘｺﾝ塗装２回塗

ﾜｰｸﾃｰﾌﾞﾙ
※既存再利用

器具消毒保管機
※既存再利用

4,660240

※既存再利用
戸棚

冷凍庫4
[新設]

フード新設 フード新設

[新設]

[新設] [新設]

22 ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ
[新設]

[新設][新設]
[新設]

240 2404,900

ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ

13

Y9 Y8X8'

X8'X9'

Ａ－22



縮 尺設計番号担 当 図 面 番 号

Ｔ.Iino 1：50大臣登録 第281630号
神奈川県知事登録 第 17056号T.IINO ARCHITECT ＆ ASSOCIATE

一 級 建 築 士    飯 野 高 明

株 式 会 社 飯 野 建 築 工 房
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ベタニヤ･ホーム様 外壁改修及び設備更新＋リノベーション工事

181K081-2203

入札用　2022.12.26

姿 図

金物・枠

見込

材質・仕上

数量

建具名称

備 考

硝 子

金物・枠

見込

材質・仕上

建具名称

数量

備 考

硝 子

符号・使用箇所 

符号・使用箇所 

姿 図

・建具Ｗ・Ｈ寸法は全て内法寸法とする

特記事項

１ ２ ３ ４ ５ ６

１ヶ所 １ヶ所

ＡＷ

他附属金物ー式

70

３Ｆ個室

４ヶ所

１
３Ｆ個室

70

３Ｆ個室便所 ３Ｆ個室ＣＬ

４ヶ所 ４ヶ所

ＷＤ ＷＤ ＷＤ ＷＤ ＷＤ

1,475

750 725有効: 513

1,413

900
(有効:800)

865

ＷＤ

100150

▽FL

1
,
8
0
0

1
5
0

1
5
0

1
,
5
0
0

100 150

1
5
0

1
0
0

2
,
0
0
0

2
,
0
9
5

木製フラッシュ折戸額入り木製２枚連動吊戸額入り木製片引き戸

木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共) 木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共) 木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共) 木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共) 木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共) 木製、不燃面材:ｵﾚﾌｨﾝ化粧ｼｰﾄ貼(枠共)

枠:208、扉:40枠:200、扉:40 枠:104、扉:40

型板強化ガラス t=4 型板強化ガラス t=4

引棒(L450)､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､ﾌﾟｯｼｭ錠(表示･非常解錠機能付) 把手、ガイドレール、折戸丁番
木製三方枠､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､付属金物一式木製三方枠､戸当たり､付属金物一式木製三方枠､戸当たり､付属金物一式

▽FL

ＡＤ

１

1,795 70 1,555

3,420

1
4
0

1
,
7
5
0

２連引違い窓(カバー工法)

アルミ、シルバー

FL5＋A6＋FL5

１ヶ所

ｸﾚｾﾝﾄ､結露受け､木製三方枠 SOP､網戸

額入り木製片引き戸

型板強化ガラス t=4

930
(有効:800)

1,775

845

1
,
9
0
0

１Ｆ脱衣室内便所

枠:175、扉:40

100150

1
5
0

1
5
0

額入り木製片引き戸

型板強化ガラス t=4

引棒(L450)､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､ﾌﾟｯｼｭ錠(表示･非常解錠機能付)
木製三方枠､戸当たり､付属金物一式

１Ｆ脱衣室

100150

1
,
8
0
0

1
5
0

1
5
0

800有効:

1,525

725

木製三方枠､戸当たり､付属金物一式
大型引手､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､ｼﾘﾝﾀﾞｰ錠[MK対応](内側ｻﾑﾀｰﾝ) 大型引手､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､ﾌﾟｯｼｭ錠(表示･非常解錠機能付)

枠:180、扉:40 １ヶ所

１Ｆ作業室

100150

1
,
8
0
0

1
5
0

1
5
0

1
,
5
0
0

1,600

100 150

額入り木製引違い戸

枠:180、扉:40

型板強化ガラス t=4

木製三方枠､戸当たり､付属金物一式
大型引手､ｿﾌﾄﾓｰｼｮﾝ､引違い錠(内側ｻﾑﾀｰﾝ)

1
,
9
0
0

1,555

アルミ、シルバー

引違い戸

１ヶ所

型板強化ガラス t=4

１Ｆ 浴室

ｱﾙﾐ見切縁(四方)､他附属金物ー式
ｽﾃﾝﾚｽ引棒(L450)､M型ｽﾃﾝﾚｽﾚｰﾙ
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仮設計画図（参考） Ａ－241：300
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